[ELEKTRO-center

inz. Ryszard Sztucki tel.ffax. 0-65 5120 658
ul. Wodna 15a tel.kom. 0 662 174 957
64-000 Koscian sgt@post.pl
NIP 698-000-47-01 REGON 410511832
Egznr B

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTANT:

Linia o$wietlenia ulicznego na istniejacej
linii napowietrznej nn 0,4 kV przy
ul. Gléwnej w Bruszczewie

Bruszczewo ul. Gtéwna,

Gmina Smigiel
64-030 Smigiel, Pl. Wojska Polskiego 6

Elektryczna

inz. Ryszard Sztucki
upr. nr 1082/88/LO
W specj. instalacyjno-inzynieryjnej

Koscian, wrzesien 2008 r.




P OLSKA

]\ I z 8 A

INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Poznaﬁ, 2007-11-30

ZASWIADCZENIE
PGV G e Ryszard.SztucKi........coooooeeeere
miejsce zamieszkania ..u.Wodnats

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Iniyhieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IE/4995/01.......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......2008-01-01
do dnia 2008-12-31

ICZACY

krggowa] 1ZDY

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznad, tel./fax 061 854 2014, 061 85 2011
e-mail: wkp@piib.org.p!

7

Robdt Elekuyczny
inz. Ryszard S:!uclf'z
: 64-000 Koscian, ui. Wi
- ~ tel. (065) 5120-658
Nrupr. 1082/88/L.O%2u. §1 3u.4d

a 15



OSWIADCZENIE
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stosownie do postanowienia art.20ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane(Dz.U. z nr 207 z 2003r. poz.2016 z pézniejszymi zmianami)
oSwiadczam, Ze:

projekt budowlany:

linii o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV przy
ul. Gléwnej w Bruszczewie

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

( podpis i pieczatka projektanta)




Koscian, 28-09-2007
ENEA Operator Sp. z 0.0.
e Zaktad Dystrybucji Energii
gjﬁ@& Rejon Dystrybucji Koscian
Operator | pginocna 3, 64-000 Koscian ]
tel. (0-65) 511-85-00 Urzqd Miejski Smigla
pl. Wojska Polskiego 6
-64-030 Smigiel

Warunki przylgczenia RD-5/2007/V/802
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Spoétka z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu  O$wietlenie uliczne

C ~ Bruszczewo, ul. Gléwna
warunki dotycza oSwietlenia ulicznego
z mocg przylaczeniowa - 6,0 kW w ukladzie 1 - fazowym na napieciu 0,23 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I MIEJSCE PRZYELACZENIA

1.Istniejacy stup linii napowietrznej nn 0,4 kV nr 119, )

Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-227 Bruszczewo.
2.Rozdzielnia nn 0,4kV w stacji transformatorowej 05-1083 Bruszczewo.

II.  RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa eneﬁéetycznego
1. Nie zachodzi potrzeba. .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

1. Pobudowa¢ lini¢ kablowg o$wietlenia ulicznego pomigdzy stanowiskiem IV/9 a II/10 o przekroju
wg. -obliczen zasilang zgodnie z pkt. 1.1. Na istniejacej sieci nn 0,4kV dobudowaé przewody
oswietlenia ulicznego AsXSn 25mm?® i zabudowaé projektowane oprawy o$wietleniowe do
miejsca podziatu sieci ze stacja 05-1083 Bruszczewo. . «

2. Na istniejacej stacji transformatorowej nr 05-1083 zabudowaé szatkg oswietlenia ulicznego
zasilang zgodnie z pkt. 1.2. przystosowang do zabudowy uktadu pomiarowego, z ktérej zasilié
projektowane o$wietlenie. Na istniejace] sieci nn-0,4kV obwéd nr I i II dobudowaé przewody
oswietlenia ulicznego AsXSn 25mm? i zabudowaé ‘projektowane oprawy os$wietleniowe. Ze
stupa kraficowego przebudowanej linii napowietrznej, w kierunku Smigla, pobudowac linig
napowietrzng AsXSn 25mm’  o$wietlenia ulicznego i zabudowaé projektowane stupy
oswietleniowe z oprawami. Sterowanie o$wietleniem, zaprojektowaé z przewodu ostatniego
stupa z oswietleniem ulicznym w kierunku Bruszczewa, zasilanego ze stacji transformatorowe;j
nr 05-109 Smigiel, poprzez projektowang napowietrzng lini¢ oswietleniows, przebudowana
lini¢ napowietrzna nn do szafki o$wietleniowej na stacji transformatorowe;.

3. Stacjg transformatorowa przystosowaé do nowych warunkéw pracy.

4. Urzadzenia energetyczne przystosowaé do zabudowy o$wietlenia ulicznego.

IIl.  MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego stanowié beda whasnosé ENEA S.A.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice whasnosci i eksploatacii
urzadzen.

IV.  MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Szafka o$wietleniowa .

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uktad pomiarowy :
licznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetniaé nastepujace wymagania techniczne:
1. Licznik energii elektrycznej powinien;

a) posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,

b) posiada¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2,

(




2. Urzadzenia zasilajace, do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie, nalezy przystosowaé
do oplombowania;

3. Urzadzenia pomocnicze powinny by¢:
a) zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,
b) zabezpieczone od zwar¢ i przepieé od strony zasilania.

Klient powinien przygotowa¢ miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spétka z o.0.

VI. RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZENIA

a) Giéwnego :1x 50 A projektowane
Szafka stacyjna 05-1083.
b) -Przedlicznikowego :1x 32 A projektowane
Szafka os$wietleniowa
Szafka stacyjna 05-227 1x 63 A —istniejgce - bez zmian

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo — pradowe
niezespolone typu S o charakterystyce C,

¢) Inne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tgfi <=0.4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN ]
Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Smigiel.
Prad ziemnozwarciowy - 200A. Sieé pracuje jako skompensowana.

- IX.  DANEIINFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OD PORAZEN
' - uklad pracy sieci ENEA Operator Spétka z 0.0. nn TN-C

- punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukladu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w
instalacji odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemié

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH =~
Nie dotyczy

XI. UWAGIDODATKOWE _ o

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. »W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz $wiadczenia -ushig
dystrybucji standardéw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, lacznego czasu
przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy jednorazowe; zgodnych z przepisami obowiazujacego
prawa. _

3. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano ~ montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

4. Calos¢ na etapie projektowania uzgodni¢ w Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Koscian.

. 20.0.
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B iSTRZ
Smigla

WLAP.7331-12/08 Smigiel, dnia 9 kwietnia 2008 r.

DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53
ust. 1-5, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 ze zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku:

Zastepcy Burmistrza

Wiestawy Poleszak - Kraczewskiej
dzialajacej w imieniu
Burmistrza Smigla

USTALAM

Inwestor: Gmina Smigiel
1) rodzaj inwestycji:
rozbudowa o$wietlenia drogowego w Bruszezewie na dziatkach o nr geod. 39/1, 37/1, 37/10,
39/2,37/11, '
2) warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na
podstawie przepiséw odrebnych, a w szczegblInosci w zakresie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 118 i Nr 170, poz. 1217 poz. 2016),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 64, poz. 1588),
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115
Ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz.2390; z 2006 r Nr 50, poz.
362 i Nr 126, poz. 875; ),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézniejszymi zmianami),
a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
- usytuowanie — zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji w skali 1 : 500, _
- budowla - linia napowietrzna oéwietleniowa AsXS. 2x25 dt. 212 m + oprawy o$wietleniowe
SGS 102/100 3 szt.
b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
Zgodnie z pismem Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie
Nr WA-LE/4151/244/2008 z dnia 22.02.2008 . prace ziemne zwiazane z realizacjg inwestycji
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. W  przypadku zagrozenia obiektow
archeologicznych nalezy przeprowadzié ratownicze badania wykopaliskowe. Projekt decyzji
zostal uzgodniony bez uwag postanowieniem Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Lesznie Nr 192/2008 z dnia 5.03.2008 r.
¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- Wytyczne rozbudowy: zgodnie z uzgodnieniem ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Koscian
warunki Nr RD-5/2007/V/802 z dnia 28.09.2007 .




d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0séb trzecich:
— strony zostaly zawiadomione o wszczgciu postgpowania administracyjnego pismem z dnia
5.02.2008 r. WI.AP.7331-12/08,
~ obwieszczenie zostalo wywieszone w Urzedzie Miejskim Smigla oraz w Bruszczewie dnia
28.01.2008 r.
Projekt decyzji uzgodniono 7 :
— Starostwem Powiatowym w Ko$cianie Postanowieniem Nr AB$-7334-5/6/2008 z dnia
27.03.2008 r.
= Marszalkiem Wojew6dztwa Wielkopolskiego Postanowieniem Nr DI IV-057-
7328/239/08 z dnia 4.04.2008 r.
3) Granice terenu objetego decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczono na
mapie sytuacyjnej w skali 1: 500, stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.
uzasadnienie
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji, opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji wystapit Zastepca
Burmistrza Wiestawa Poleszak - Kraczewska dziatajacy w imieniu Burmistrza Smigla. Wniosek
zawieral wszystkie niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
ze zmianami) — okreslona dalej jako upzp.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 upzp dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych a takze analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji.
Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 60 ust.
4 powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego urbanistéw pod nr Z-42
i architektéw pod Nr WP.-0166.
Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
pouczenie _
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Smigla w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Zalaczniki:
1. Zalacznik graficzny w skali 1 : 500

2. Analiza - cze$¢ opisowa
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Emmuig za dowodem doreczenia:
1.

Zastgpca Burmistrza
Wiestawa Poleszak - Kraczewska
2. Mirostawa i Mirostaw Urbaniak
Bruszczewo, ul. Gléwna 7
64-030 Smigiel
3. Mirostawa i Piotr Kochanowicz
Nietazkowo, ul. Leszczynska 10
64-030 Smigiel
4. Wiestaw Wajman
Ul Gostyriska 62
64-000 Koscian
5. Henryk Chomski
Bruszczewo, ul. Gléwna 5
64-030 Smigiel
6. Michat Wilodarczak
Bruszczewo, ul. Gtéwna 9
64-030 Smigiel
7. ala (AP)




Koscian, dnia 2008-05-06

Starostwo Powiatowe w Koscianie

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu Kosciariskiego
64-000 Koscian, ul. Kodciuszki 22

Tel. (065) 511 08 84

GN/7442/ 141/2008
Opinia Nr 141/2008
. (uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ energetyczna
dia: Urzad Miejski Smigla
Adres: 64-030 Smigiel, Plac Wojska Polskiego 6

Nazwa projektanta: Ryszard Sztucki

na wniosek z dnia: 2008-04-18 znak nr: 141/2008

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

jednostka ewidencyjna: Smigiel
opis lokalizacji: Bruszczewo ul.Gtdwna nr.dz 39/2, 39/1, 37/1,37/10,37/11

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.l , Art..28 Ust.1 (Dziennik Ustaw z 2000r.

Nr.100 poz 1086 i nr 120 , poz.1268) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r
(Dz.Ust.Nr.38 , poz.455)

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnicjaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié¢ przedmiotows branzg w trakcie realizacji inwestycji. Zgodg na wejécie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie w
odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji Zespolu
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje
pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Wszystkie punkty osnowy
geodezyjnej podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3 (Dz.U. z 2000r nr 100,
poz.1086 i nr 120, poz. 1268) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r (Dz.U. nr
45 , poz.454 z pdZniejszymi zmianami) i zgodnie z projektem w/w pkt winny byé zabezpieczone na czas budowy przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego , przed przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwale
zniszczenie nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Koscianie. W przypadku przediuzajacego si¢ okresu realizacji
inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP Koécian o aktualnosci projektu{dotyczy to nowych projekidw i zmian zaistniatych
na mapach w zasobie geodezyjnym)celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu , nalezy zleci¢ uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodéw
podziemnych przed ich zasypaniem).
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Koscian, dnia 2008-05-06

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

2. Wszelkie kolizje nalezy rozwiazywaé w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli kolidujacych urzadzen.
3. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen podziemnych i obiektéw budowlanych.

4. Obiekt uzgodniono w TP S.A. Pion Sieci - Obszar w Poznaniu
Oddziat Ewidencji Zasobéw Sieci w Lesznie
64-100 Leszno ul. Stowianiska 26

Na terenie znajduja si¢ telekomunikacyjne urzadzenia podziemne, ktére wkreslono na mapie
kolorem pomaraficzowym.

Lokalizacjg urzadzen w terenie nalezy potwierdzié za pomoca prébnych przekopdéw. W miejscach
zblizen i skrzyzowar roboty nalezy prowadzié recznie. Uwagi w pismie przewodnim. Przystapienie
do prac zgtosi¢ j.w. O rozpoczgciu robdt w poblizu naszych urzadzen nalezy powiadomié

pisemnie TP SA Poznan.

Numer uzgodnienia : 33759/2008

5. Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0.
Oddziat - Zaktad Gazowniczy Poznan
Rozdzielnia Gazu - Koécian
ul. Baczkowskiego 6
64-000 Koscian

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosié si¢ w Rozdzielni Gazu w Koscianie.

6. Uzgodni¢ branzowo z whascicielem drogi.

WZ PRZEW,
7. Opinia wazna 3 lata. I
Jerzy Piskorek
Je

Po zapoznaniu si¢ z treécia opinii , uzgodniona dokumentacj¢ wraz z opinia otrzymatem:

dpi
data.......... treertisesnsenesnserriens POAPIS ettt ree e e e e se s sans
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Zalacznik TP SA do uzgodnienia projektowanej sieci energetycznej;

Bruszczewo - ul. Giéwna - gmina Smigiel
dziatka nr. : 39/2; 39/1; 37/1; 37/10; 37/11

Numer uzgodnienia : 33 759/2008

Informujemy, ze dokonujemy uzgodnienia z nastepujacymi uwagami:

. Na zalgczonym planie sytuacyjnym urzgdzenia telekomunikacyjne wkreslono kolorem
pomaranczowym.

. Szczegbing uwage nalezy zwrécié na zachowanie normatywnych odlegiosci w
przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomocg prébnych przekopdw.

. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia.

. Inwestor ponosi odpowiedzialnoS¢ kamg i materialng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powstaé na skutek
przeprowadzonych robét.

. Po natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie
naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydziat Dysponent
Operacyjny tel. 0 61 872 09 01.

. W przypadku wystgpienia kolizji, Inwestor wystgpi do TP S.A. o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe lub przemieszczenie urzgdzen telekomunikacyjnych na
ich podstawie opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysows, ktéra powinna byé
uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Obszar oraz zleci wykonanie rob6t na wiasny
koszt.

. Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zgtosié
w TP Obszar Eksploatacji Pion Sieci w Poznaniu Wydziat Dysponent Operacyjny
fax 0 61 855 25 20.

. TP zastrzega, ze nie bierze odpowiedzialnosci za nie naniesiong infrastrukture
telekomunikacyjng na mapach do uzgodnienia. Dotyczy to map inwentaryzacji
elementdw sieci, ktére zostaly zgloszone i zewidencjonowane w Os$rodku
Dokumentaciji Kartograficznej w Koscianie.

\

Powyzsze uzgodnienie jest wazne przez okres szesciu miesiecy.

EGO ZYDP
R




Zarzad Drog Powiatowych Koscian, dnia 04 kwietnia 2008 r.
w Koscianie
64-000 Kodcian, ul.Gostynska 38
el (0-65) 512-74-18
NIP 6051389230 REGON 411111810

ZDP 5443-1/038/08

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z pbzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)
i Uchwaty Zarzadu Powiatu w Koscianie Nr 192/687/06 z dnia 13.09.2006r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Koscianie do zatatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Urzad Miejski Smigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel,

postanawiam

zezwoli¢ na zlokalizowanie rozbudowywanego o$wietlenia ulicznego, w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 3902P w m. Bruszczewo, Koszanowo, pod nastepujap\;/mi warunkami:

- lokalizacja projektowanych urzadzen zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym,

- przywréci¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne. |

Niniejsze postanowienie wydaje sie na okres jednego roku i nie narusza praw osob trzecich

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w szczegélnie uzasadnionych

przypadkach lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ za zezwoleniem
zarzgdcy drogi. Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji postanowiono uzgodnié
zatgczony do wniosku plan sytuacyjny, okreslajgc warunki jak w sentenciji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie

drogowym. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien zwrocic¢

sie w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz
rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajegcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140, poz. 1481) przedstawiajac:

- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujgcego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego, uwzgledniajgc caty plac budowy,

- harmonogram rob6t w przypadku etapowego prowadzenia robét,

- szczegltowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego gdyz zajecie pasa drogowego
wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w
pasie drogowym lub zgtoszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) - zatgcznik w czesci lll ust. 44
kol. 4 pkt. 9.



Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszego postanowienia,
za posrednictwem organu, ktory je wydat.

Zalgcznik:
Plan sytuacyjny w skali 1:500

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu w Koécianie

Z up. Zarzadu Powiafu ifoscianskiego

Otrzymuija: . DY R OR

1. Urzad Miejski Smigla, " Zarzadu Drgfg Powiatowych
64-030 Smigiel Pl. Wojska Polskiego 6 W Ropclanie

2. ala
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OPIS TECHNICZNY

I. Temat projektu:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny kompleksowej rozbudowy
o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV przy ul. Glownej w
miejscowosci Bruszczewo, gm. Smigiel.

1L, Podstawa opracowania:

- warunki przylaczenia o$wietlenia wydane ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji Koscian
- rozeznanie w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy

II. Zakres projektu:

- opis stanu istniejacego

- projektowane o$wietlenie na istniejacej linii napowietrznej
- ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

- ochrona przeciwprzepigciowa

- uwagt koncowe

IV. Opis stanu istniejacego:

Przy ul. Glownej w Bruszczewie gm. Smigiel zlokalizowana jest linia napowietrzna
n.n. 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowych nr 05-109, 05-1083 oraz 05-227. Na
istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV w kierunku Smigla (zasilanie 05-109),
zabudowane sa oprawy o$wietleniowe dla potrzeb o$wietlenia ulicy. Istniejagce obwody
o$wietleniowe zasilane sa z istniejacej szafki o§wietleniowej SO zabudowanej przy stacji
05-109. Aktualnie brak jest o$wietlenia ulicznego w kierunku Starego Bojanowa (za
wiaduktem). Zgodnie ze zleceniem inwestora projektuje si¢ budowe dalszego oswietlenia
drogowego w kierunku Starego Bojanowa , generalnie z wykorzystaniem istniejacych linii
napowietrznych nn 0,4 kV.

V. Projektowane oswietlenie na istniejacej linii napowietrznej :

Zgodnie z warunkami przytaczenia oswietlenia dla realizacji o$wietlenia ulicznego dla
dalszej czeSci ul. Glownej projektuje si¢ dobudowe na istniejacych stupach linii
napowietrznej o$wietleniowego przewodu izolowanego AsXS 4x25 mm’ oraz
AsXS 2x25 mm® na istniejacej linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej
nr 05-109, 05-1083 oraz 05-227.

Dla realizacji oswietlenia zasilanego ze stacji 05-109 projektuje si¢ dobudowe przewodu
AsXS 2x25 mm’® na odcinku od stupa nr IV/1/3 do stupa koficowego (podzialowego)
IV/1/6.

Dla potrzeb realizacji o$wietlenia z stacji 05-1083 projektuje sie dobudowe od stacji
przewodow o$wietleniowych AsXS 4x25 mm? (obw. II) do stupa II/12 oraz AsXS 2x25
mm’ (obw. I) do stupa II/16. Projektowany przewéd AsXS 4x25 mm? (obw. II) nalezy
wykorzysta¢ dla umozliwienia sterowania o$wietleniem w projektowanej szafce SO na
stacji 05-1083 impulsem z linii o$wietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr
05-109 (impuls sterowniczy).













